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Abstrakt
Řešením diplomové práce je novostavba administrativní budovy v Blansku. Budova 
má sloužit jako pobočka české pojišťovny. Tento objekt je umístěný na konkrétním 
pozemku, který jasně limitoval možnosti stavby. Administrativní budova není 
podsklepená, má tři nadzemní podlaží. Je navržena jako železobetonový skelet 
s výplňovým zdivem typu THERM. Objekt je založen na vrtaných velkoprůměrových 
pilotách, které jsou propojeny železobetonovým základovým roštěm. Fasáda je tvořena 
zavěšeným, provětrávaným, keramickým obkladem. Objekt má plochou střech s klasickým 
pořadím vrstev, které jsou stabilizovány vrstvou kačírku. Budova má sloužit jako zázemí 
pro 50 lidí.
Klíčová slova
Administrativní budova, vrtané piloty, hydroizolace, železobetonový skelet, lokálně 
podepřená železobetonová deska, výplňové zdivo, keramický provětrávaný plášť, SPIDI 
kotvy, plochá střecha, výtahová šachta, elektrický výtah. 
Abstract
The solution of the diploma thesis is the office block in Blansko. Building is 
suggested for using as insurance company. This building is located in a particular territory 
which had precisely limited the possibilities of the construction. There are three 
aboveground floors. The building is designed like reinforced concrete frame with complete 
masonry type THERM. The building is built on drilled piles that are connected 
fundamental grate. The facade is made as ceramic aired facade. The building has a flat roof 
with classical succession layer and is stabilized by gravel. The building is designed for 
fifty people.
Key words
Office block, drilled pile, waterproofing isolation, reinforced concrete frame, local
supported reinforced concrete board, complete masonry, ceramic aired facade, SPIDI 
anchor, flat roof, lift shaft, electric elevator.
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9Úvod
V této diplomové práci jsem se zabýval projektem pro novostavbu administrativní 
budovy. Smyslem této práce je praktická zkušenost s vypracování projektové 
dokumentace. Práce je zaměřena na současné trendy v projektování pozemních staveb. 
Téma této práce jsem si vybral z důvodu potřeby, osvojit si znalosti v tomto oboru a to byl 
také můj hlavní cíl. Uvažoval jsem konkrétní pozemek v konkrétním území, na kterém by 
tato stavba mohla stát. Dokumentace, kterou jsem k tomuto projektu zpracoval, má dvě 
úrovně. První část dokumentace je v úrovni studií a příprav, druhá část je v úrovni 
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A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby
Novostavba administrativní budovy v Blansku
b) místo stavby
Katastrální území Blansko (okres Blansko); 605018, 
Blansko, Dvorská, parcela č. 55/21, č. p. 1582
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
Česká pojišťovna
Spálená75/16
113 04 Praha 1
IČO:45272956
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace
Jméno a příjmení projektanta: Bc. Martin Zouhar
Číslo autorizace: 1101401, specializace IP00
Adresa projektanta: Senetářov 165
67906 Jedovnice 
A.2 Údaje o území
a) rozsah řešeného území
Jedná se o parcelu číslo 55/21 o výměře 12955 m2. V současné době je tato parcela 
využívána jako parkoviště s jednotlivými garážemi. Také se na pozemku nachází vzrostlá 
zeleň. Návrh novostavby administrativní budovy uvažuje o třípodlažní stavbě s plochou 
střechou. Výška objektu bude +11,815 m a zastavěná plocha bude 547,76 m2. Novostavba 
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bude stát v blízkosti centra města Blanska, což je pro tuto veřejnou stavbu nutný 
předpoklad. Bude se nacházet na ulici Dvorská, parcela č. 55/21, č. p. 1582.
Není zde žádné věcné břemeno nebo jiný závazek narušující budoucí stavbu.
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Parcela se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, chráněném území, ani 
v záplavovém území.
c) údaje o odtokových poměrech
Stavba ovlivní odtokové poměry v zájmovém území. Objekt bude napojen na 
jednotnou kanalizaci a většina dešťových vod bude zadržena na pozemku ve sběrné jímce, 
s přepadem do trativodu. Zbylá malá část ze zpevněné plochy před objektem bude 
odvedena do kanalizace. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas
Navrhovaná stavba je plně v souladu s regulačním plánem, který zájmovou parcelu 
vede v evidenci jako místo pro přestavbu. Dále bylo příslušným stavebním úřadem 
v Blansku vydáno územní rozhodnutí. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 
v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací
Objekt je umístěn v souladu s platným územním plánem města Blanska.
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
V projektu jsou dodrženy všechny požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, například minimální vzdálenosti objektu od hranic 
parcely.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
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Jsou splněny všechny požadavky, které vznesly příslušné dotčené orgány. V našem 
případě to byl zejména odbor dopravy na pozemních komunikacích Magistrátu města Brna, 
odbor požární ochrany Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje - územní 
odbor Blansko, odbor veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 
se sídlem v Brně.
h) seznam výjimek a úlevových řešení
Nejsou zde žádné výjimky ani úlevová řešení.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Podmiňující investicí je odstranění stávající zástavby v podobě garáží.
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby
Pozemky dotčené stavbou:  
P. P. Č. 55/21 – stavební pozemek, vlastník: město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 
Blansko
P. P. Č. 1352/6 – místní komunikace, vlastník: město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 
Blansko
A.3 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu administrativní budovy.
b) účel užívání stavby
Objekt bude sloužit jako pobočka české pojišťovny.
c) trvalá nebo dočasná stavba
Budovaná stavba je trvalého charakteru.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba nebude chráněna podle jiných právních předpisů.
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Při provádění stavebních prací je nezbytné dodržovat veškeré platné bezpečnostní 
předpisy a normy pro prováděné práce, zejména se jedná o tyto:
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí
 vyhláška č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích
 vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb
Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na 
emise škodlivin a cizorodých látek (radon, formaldehyd, apod.)
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů)
Na stavbu nejsou kladeny tyto požadavky.
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g) seznam výjimek a úlevových řešení
Stavba nepotřebuje žádnou výjimku, ani úlevové řešení.
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)
Navrhované kapacity stavby:
zastavěná plocha 547,76 m2
obestavěný prostor 6573,12 m3
užitná plocha 1321,25 m2
Stavba bude složit jako zázemí pro 50 pracovníků na kancelářských postech.
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.)
Základní bilance stavby:
 Měrná potřeba tepla činí 35 kWh. Roční měrná potřeba primární energie 
z neobnovitelných zdrojů pro topení, teplou vodu a technické systémy činí 60 kWh 
na čtvereční metr podlahové plochy.
 Spotřeba vody za rok činí 1800 m3, potřebu technologické vody projekt neřeší.
 Odborný odhad dešťové vody činí: 39,5 l/s
 Odborný odhad splaškové vody činí: 15,8 l/s
 Požadavky na kapacitu veřejných sítí a komunikačních vedení projekt neřeší.
 Požadavky na kapacitu elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě projekt neřeší.
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Základní předpoklady výstavby:
 Předpokládané zahájení výstavby je duben 2015.
 Předpokládaná lhůta výstavby činí 15 měsíců.
 Způsob provedení bude dodavatelsky.
k) orientační náklady stavby.
Orientační náklady na výstavbu činí 25 mil. Kč.
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A.4 Členění stavby na objekty
S1 – objekt
S2 – parkoviště
S3 – vodovodní přípojka
S4 – plynovodní přípojka
S5 – elektropřípojka
S6 – kanalizační přípojka
S7 – oplocení
S8 – zpevněné plochy
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V BLANSKU
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B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Výběr stavebního pozemku byl podmíněn jeho výhodným umístěním ve středu města 
Blanska. Nachází se na ulici Dvorská, poblíž Vanklova náměstí v Blansku.
b) výčet a závěry provedených průzkumů
Byl proveden průzkum na radon, geologický a hydrogeologický průzkum a na základě 
těchto informací budou navrženy stavební konstrukce, hydroizolace a protiradonové 
izolace. Hladina podzemní vody je v hloubce 10 metrů, takže neovlivní stavbu. Podloží se 
skládá ze sprašových hlín, to jasně definuje a omezuje druhy založení samotné stavby. 
Hydroizolační vrstva z dvou vrstev modifikovaných asfaltových pásů typu SBS 
s výztužnou polyesterovou mřížkou bude zároveň sloužit jako izolace proti radonu.
c) stávajícíochranná a bezpečnostní pásma
Nejsou zde ochranná, ani bezpečnostní pásma
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaná území
Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území
Stavba ovlivní okolní stavby a pozemky svými provozními účinky. Vliv stavby na 
odtokové poměry bude v mezích normy a stávající kanalizace má dostatečné dimenze. 
Objekt bude napojen na stávající jednotnou kanalizaci a dešťové vody se budou na 
pozemku zasakovat.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Na pozemku bude nutno pokácet některé vzrostlé stromy.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa
Nebude proveden trvalý zábor zemědělské půdy. Zábor lesní půdy nebude.
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h) územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)
Stávající sítě veřejné technické infrastruktury: plynovodní a vodovodní potrubí vede 
v zeleném pásu souběžně se zájmovou parcelou a veřejnou komunikací. Kanalizační 
potrubí veřejné jednotné kanalizace vede pod středem přilehlé stávající místní veřejné 
komunikace. Elektřina je přivedena stávajícím nadzemním vedením ke sloupu na  
pozemku u místní komunikace, viz situační výkres.
Nápojné body pro vybudování přípojek: plyn bude napojen na stávající plynovod ve 
sloupku na hranici pozemku a zde bude také plynoměr. Voda bude napojena ve vodoměrné 
šachtě na pozemku u místní komunikace a zde bude také vodoměrná sestava. Elektřina 
bude napojena přes sloupek na pozemku u místní komunikace a zde bude také elektroměr. 
Kanalizace bude napojena přes revizní šachtu na pozemku u místní komunikace.
Budoucí vybudované přípojky: nově vybudovaná plynovodní a vodovodní přípojka povede 
v zeleném pásu kolmo na delší rozměr nové budovy a budou přivedeny do technické 
místnosti. Nově vybudovaná elektropřípojka povede od nově vybudovaného nápojného 
elektrického sloupku, který bude napojen na stávající nadzemní elektrické vedení, 
konkrétně se jedná o sloup na pozemku, podzemním vedením skrz zelený pás do 
technické místnosti v objektu. Nově vybudovaná kanalizační přípojka povede pod zeleným 
pásem na pozemku.
Parkovat se bude na nově vybudovaném parkovišti. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Z hlediska časových vazeb, budou jednotlivé stavební objekty budovány v tomto 
pořadí. Nejprve budou odstraněny stávající garáže. Poté budou vybudovány jednotlivé 
provizorní přípojky. Následuje samotná stavba administrativního objektu. Potom se budou 
budovat zpevněné plochy kolem objektu a na závěr se vybuduje plot kolem pozemku.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Stavba je určena pro zázemí soukromé firmy (české pojišťovny). Je navržena tak, aby 
umožnila práci na 50 kancelářských postech a umožnila styk se zákazníky firmy.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Objekt je navržen tak, aby se začlenil do okolní zástavby. Jedná se o třípodlažní, objekt 
s plochou střechou, orientovanou podélně s místní komunikací. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení
Objekt má tvar obdélníku, má plochou střechu. Dále má žlutobílou, zavěšenou, 
provětrávanou, fasádu z keramického obkladu formátu 600x300. Vstupní část objktu je 
zvýrazněna modrým pruhem fasády a nápisem česká pojišťovna. Schodišťový prostor na 
severovýchodní straně objektu je částečně předsazen před fasádu. Na jihozápadní straně je
fasáda v 1NP je ustoupena, z důvodu stínění výrazných prosklených ploch. Stínění dalších 
podlaží je pomocí do fasády vetknutých, hliníkových slunolamů.
B.2.3 Celkové provozní řešení
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na provoz soukromé firmy.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba je navržena jako bezbariérová, v objektu se nachází výtah.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
V budově bude ochranné zábradlí před pádem do hloubky. Výška zábradlí bude 900 
mm. Podlahové plochy budou mít vhodný součinitel tření. Všechna technická zařízení 
v objektu budou mít příslušné atesty.
B.2.6 Základní charakteristika objektu
a) stavební řešení
Objekt je řešen tak, aby splňoval požadavky na provoz soukromé firmy.
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Dispozice 1 NP je tvořena závětřím, zádveřím, vrátnicí, vestibulem, chodbami, WC pro 
zaměstnance a tělesně postižené, výtahem, schodištěm, úklidovou místností, kuchyňkou,
technickou místností, archivem, call centrem a přepážkovou místností.
Dispozici 2 NP tvoří kanceláře, hovorna, archiv, kuchyňka, úklidová místnost, údržba, 
WC, schodiště, výtah, šatna uklízečky, chodby.
Dispozici 3 NP tvoří kanceláře, kancelář ředitele, sekretariát, konferenční místnost, 
kuchyňka, úklidová místnost, rozmnožovna, WC, schodiště, výtah, sklad kancelářských 
potřeb.
Všechny místnosti mají dostatečné denní osvětlení a přímé větrání okny. Hlavní vstup do 
objektu je na jihozápadní stranu.
b) konstrukční a materiálové řešení
Objekt bude založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách o průměru 0,6 m. Nosný 
systém objektu je tvořen železobetonovým skeletem. Jedná se o lokálně podepřenou 
stropní desku tl. 250 mm, kterou podporují sloupy průměru 400 mm a schodišťové stěny tl. 
200 mm. Stropní deska je po obvodu ztužena železobetonovým žebrem, které zároveň tvoří 
nadokenní překlady pro výplňové zdiv POROTHER 24 P+D. Toto výplňové zdivo tvoří 
podklad pro zavěšený, provětrávaný, keramický obvodový plášť. Zateplení bude pomocí 
hydrofobizované, minerální plsti čedičové s podélným vláknem, mechanicky kotvené pod 
keramickým obkladem. Také schodiště a jeho nosné stěny jsou ze železobetonu. Nenosné 
příčky uvnitř objektu jsou z keramického zdiva POROTHERM 14 P+D. Okna budou 
plastová. Střecha je plochá s povlakovou izolací na bázi PVC.
c) mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost a stabilita je při dodržení projektové dokumentace zajištěna.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Objekt bude vytápěn a zásobován teplou vodou díky 3 kondenzačním kotlům
s externím zásobníkem. Rozvody vody budou plastové, rozvody topení budou měděné. 
Elektrické rozvody budou měděné.
b) výčet technických a technologických zařízení
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Kondenzační kotle s externím zásobníkem, výtah.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Bude doplněno.
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Bude doplněno.
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobkůvčetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
Bude doplněno.
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
Bude doplněno.
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
Bude doplněno.
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupovékomunikace, 
zásahové cesty)
Bude doplněno.




i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Bude doplněno.
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Bude doplněno.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Objekt se nachází v Jihomoravském kraji, okres Blansko, na základě těchto údajů jsou 
stanoveni okrajové podmínky tepelně technického posouzení.
Návrhová vnější výpočtová teplota Te= -15°C
Návrhová vnitřní výpočtová teplota Ti= 20°C
Relativní vlhkost vzduchu φ=50%
b) energetická náročnost stavby
Bude doplněno.
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
V budoucnu je možné na střechu objektu instalovat solární panely, které budou ohřívat 
teplou vodu.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a
komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby naokolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.)
Větrání je zajištěno přímo okny. Vytápění je zajištěno kondenzačními kotly. Osvětlení 
denní je zajištěno okny, noční je zajištěno elektrickými světly. Zásobování vodou je 
z vodovodu. Komunální odpad se bude skladovat v kontejnerech, které se budou
pravidelně vyvážet. Vliv na okolí jako například prašnost, hrozí pouze během výstavby. 
Předcházet se tomu dá vhodným kropením.
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Bude zajištěna hydroizolacemi.
b) ochrana před bludnými proudy
Není potřeba.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Objekt se nevyskytuje v takové oblasti.
d) ochrana před hlukem
Objekt se nachází v klidné části.
e) protipovodňová opatření
Nejsou nutná.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Nápojné body pro vybudování přípojek: plyn bude napojen na stávající plynovod ve 
sloupku na pozemku vedle stávající komunikace a zde bude také plynoměr. Voda bude 
napojena ve vodoměrné šachtě na pozemku vedle stávající komunikace a zde bude také 
vodoměrná sestava. Elektřina bude napojena přes sloupek na pozemku vedle stávající 
komunikace a zde bude také elektroměr. Kanalizace bude napojena přes revizní šachtu na 
pozemku.






a) popis dopravního řešení
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Objekt bude napojen na přilehlou komunikaci stávajícím vybudovaným vjezdem.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Bude pomocí stávajícího vjezdu.
c) doprava v klidu
Bude se parkovat na parkovišti.
d) pěší a cyklistické stezky
Zde nebudou.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Do stávajícího mírného svahu bude vytvořen zářez, aby vznikla pláň pro nový objekt.
Jinak zůstane terén v původní úrovni.
b) použité vegetační prvky
K rekultivaci budou použity nové stromy a keře.
c) biotechnická opatření
Nebudou zde.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Zatížení životního prostředí toto stavbou bude v normě.
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině
Vliv stavby bude v normě.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Nebude mít na tuto soustavu vliv.
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Nebyly podány žádné nároky.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínkyochrany
podle jiných právních předpisů
Nebudou zde ochranná pásma.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Po dobu výstavby bude pozemek řádně oplocen a budou zde výstražné cedule.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Potřebná média budou zajištěna z provizorních přípojek a to v dostatečném množství.
b) odvodnění staveniště
Bude pomocí rýh, které povedou do provizorní kanalizační přípojky.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Bude pomocí stávajícího vjezdu.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Bude mít vliv zvýšeným hlukem, znečištěnými komunikacemi, prašností a vibracemi.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin
Stávající zeleň bude potřeba zabandážovat.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Bude proveden trvalý zábor pozemku pro stavební objekt, viz výkres situace.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,jejich 
likvidace,
Všechny vzniklé odpady se musí dle katalogu umístit na sběrné skládky.
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Vytěžená zemina se odveze na skládku, ornice se uskladní na pozemku pro budoucí 
rekultivaci.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Je nutno pozemek řádně oplotit a potáhnout ochranou textilií, která okolí bude chránit 
proti prachu a hluku.
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácipodle jiných právních 
předpisů
Je nutno dodržet všechny platné vyhlášky vyjmenované v úvodu tohoto textu.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba neovlivní okolní stavby, nejsou takové úpravy potřeba.
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Omezení provozu na přilehlé komunikaci je třeba projednat s příslušnými úřady.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Stavba výrazně neomezí provoz na přilehlé komunikaci. V době budování přípojek, je 
třeba označit dopravními značkami příslušná omezení.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude zahájena v dubnu 2015
Konec stavby je plánován na červenec 2016.
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F TECHNICKÁ ZPRÁVA
NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V BLANSKU
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Obsah technické zprávy
1. Účel objektu 
2. Kapacitní údaje
3. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení
4. Bezbariérové užívání stavby 
5. Celkové provozní řešení, technologie
6. Výroby, konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
7. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovníprostředí
8. Stavební  fyzika  -  tepelná technika
9. Osvětlení
10. Oslunění
11. Akustika/hluk, vibrace - popis řešení
12. Zásady hospodaření energiemi,
13. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
14. Požadavky napožární ochranu konstrukcí
15. Údaje o požadované jakosti navrženýchmateriálů a o požadované jakosti provedení
16. Popis netradičníchtechnologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakostnavržených konstrukcí
17. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťovanézhotovitelem stavby - obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentacezhotovitele
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příslušnými technologickými předpisy anormami
19. Výpis použitých norem
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Název stavby: Novostavba administrativní budovy v Blansku
Místo stavby: Katastrální území Blansko (okres Blansko); 605018, 
Blansko, Dvorská, parcela č. 55/21, č. p. 1582
Stavebník: Česká pojišťovna
Místo trvalého pobytu stavebníka: Praha
Spálená 75/16
113 04 Praha 1
IČO:45272956
Jméno a příjmení projektanta: Martin Zouhar
Číslo autorizace: 1101401, specializace IP00
Adresa projektanta: Senetářov 165, 67906 Jedovnice
Plocha pozemku: 12955,00 m2
Zastavěná plocha: 547,76 m2
Užitková plocha: 465,6 m2
1. Účel objektu
Stavba je určena jako sídlo pobočky České pojišťovny.
2. Kapacitní údaje
Stavba je navržena pro 50 kancelářských pracovníků. Užitková plocha činí 465,6 m2.
3. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení
Jedná se o třípodlažní objekt. Objekt je navržen pro 50 pracovníků. Má půdorysné 
rozměry 33,4 x 16,4 m. Je zastřešen plochou střechou. Výška objektu je +11,815 m. Vstup 
do objektu je z jihozápadní strany.
4. Bezbariérové užívání stavby
Objekt je navržen jako bezbariérový pro všechny podlaží. Bezbariérovost je zajištěna 
elektrickým výtahem, který je v objektu navržen.
5. Celkové provozní řešení
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Dispozice je řešena následovně. Objekt je řešen tak, aby splňoval požadavky na provoz 
pobočky české pojišťovny.
Dispozice 1 NP je tvořena závětřím, zádveřím, vrátnicí, vestibulem, chodbami, WC pro 
zaměstnance a tělesně postižené, výtahem, schodištěm, úklidovou místností, kuchyňkou,
technickou místností, spisovnou, call centrem a přepážkovou místností.
Dispozici 2 NP tvoří kanceláře, hovorna, spisovna, kuchyňka, úklidová místnost, 
údržba, WC, schodiště, výtah, šatna uklízečky, chodby.
Dispozici 3 NP tvoří kanceláře, kancelář ředitele, sekretariát, konferenční místnost, 
kuchyňka, úklidová místnost, rozmnožovna, WC, schodiště, výtah, sklad kancelářských 
potřeb.
Všechny místnosti mají dostatečné denní osvětlení a přímé větrání okny. Hlavní vstup do 
objektu je na jihozápadní stranu.
6. Technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a 
technické vlastnosti stavby
Veškeré výškové kóty jsou vztaženy k 0,000 = úroveň podlahy v 1NP.
6.1 Zemní práce
Před zahájením zemních prací budou odstraněny stávající garáže. Poté budou 
odstraněny stávající zpevněné plochy. Poté bude vytvořen zářez do svahu, tím vznikne 
stavební pláň. Stavební pláň bude v celém rozsahu snížena o 1000 mm, tím vznikne prostor 
pro vytvoření budoucího železobetonového základového roštu. Takto upravená stavební 
pláň je připravena pro vrtání pilot.
6.2 Základové konstrukce
Objekt bude založen na vrtaných, železobetonových pilotách o průměru 0,6 m. Ty se 
budou budovat postupně metodou CFA a následně do nich bude osazena výztuž. Následuje 
vybudování podkladního betonu, který zajistí správné osazení výztuže železobetonového 
roštu a její krytí. Podkladní beton bude tloušťky 50 mm a šířky 600 mm. Poté se vybuduje 
bednění pro roznášecí rošt, následuje vyvázání výztuže, dle statického výpočtu a v poslední 
fázi se takto nachytané bednění vyplní betonovou směsí C 30/37 a po vrstvách zhutní. 
Hydroizlace bude pomocí dvou vrstev modifikovaného asfaltového pásu s polyesterovou 
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výztužnou vložkou. Spojitost hydroizolace v místě kde jsou sloupy skeletu vetklé do 
základového roštu, bude pomocí prvků z nerez plechu.
6.3 Svislékonstrukce
Budou tvořeny železobetonovými sloupy, průměru 400 mm. Dále železobetonovými 
stěnami tl. 200 mm. Beton C30/37, výztuž B500.
6.4 Stropníkonstrukce
Bude vytvořena železobetonovou deskou tloušťky 250 mm. Beton C30/37, výztuž 
B500.
6.5 Schodiště
Vertikální komunikace je v objektu řešena přímočarým, tříramenným, schodištěm. 
Schodiště je řešeno jako železobetonové, beton třídy C 30/37, ocel B 500. Šířka stupně je 
290 mm a výška v 1 NP je 166,59 mm a v 2NP je 164,318 mm. Zábradlí je z nerezových 
trubek, shora kotvených do schodišťového ramene. Během betonáže budou do kce. 
vloženy kotvící nerezové plechy, ke kterým bude následně zábradlí přivařeno. Výška 
zábradlí bude 900 mm.
6.6 Střecha
Střecha bude plochá, nosná část bude železobetonová, lokálně podepřená deska tloušťky
200 mm. Beton C30/37, výztuž B500. Následuje klasické pořadí vrstev střešního pláště, 
který bude stabilizován vrstvou kačírku frakce 16/32 tloušťky 100 mm. 
6.7 Krytina
Střešní krytina bude povlaková na bázi PVC s výztužnou mřížkou. Tloušťka krytiny bude 
2mm. Ochrana před UV zářením a teplotním namáháním bude zajištěna vrstvou kačírku 
frakce 16/32.
6.8 Komín
Komín bude systémově řešený, dvouprůduchový, se šamotovou vložkou od firmy 
SHIEDEL s certifikátem CE.
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6.9 Hydroizolace, parozábrany, geotextilie
Izolace proti zemní vlhkosti bude realizována dvěma vrstvami modifikovaného 
asfaltového pásu, a to jak pro vodorovné, tak i svislé konstrukce. Spoje budou realizovány 
přeložením 100 mm a svařením. Vrstvy musí být vůči sobě vystřídány a mezi sebou 
svařeny plamenem. Prostupy instalací budou těsněny těsnící manžetou. Spoje mezi
vodorovnou a svislou částí budou realizovány zpětným spojem.
Podklad pro asfaltový pás je nutno napenetrovat přípravkem DEKPRIMER, aby byl 
vytvořen spojovací můstek mezi kcí. a asfaltovým pásem.
Parozábrany budou také z modifikovaného asfaltového pásu a to v jedné vrstvě. 
Netkaná geotextilie od firmy ZEMTEX bude použita jako separační vrstva v drenážním 
systému.
6.10 Tepelná a kročejováizolace
Tepelná izolace obvodových stěn je pomocí minerální vaty hydrofobizované, čedičové 
s podélným vláknem ISOVER,v deskách tl. 200 mm o rozměru 1000 x 600 mm.
Tepelná izolace podlah bude realizována pomocí EPS 100S, tloušťka izolačních desek 
bude 70 mm a 60 mm a bude se realizovat ve dvou vrstvách, vzájemně přeložených, aby 
nedocházelo vlivem nepřerušených spar k tepelným mostům.
Tepelná izolace suterénu z exteriéru bude za pomocí XPS tl. 160 mm.
Kročejová a tepelná izolace podlah bude pomocí ISOVER N tl. 40 mm.
6.11 Podlahy
V objektu budou nášlapné vrstvy z keramické dlažby, koberce a PVC. Skladby podlah 
na terénu: základová deska tl. 120 mm, penetrace, hydroizolace tl. 8 mm, tepelná izolace tl. 
150 mm, separační PE fólie, betonová mazanina tl. 60 mm vyztužená karisítí Ø 4 velikost 
ok je 100 x 100 mm, lepící tmel tl. 2-5 mm, keramická dlažba, nebo jsou poslední dvě 
vrstvy lepidlo na PVC a PVC, viz výpis skladeb.
V 2NP a 3 NP jsou skladby podlahy: jednovrstvá omítka tl. 10 mm, žb. deska tl. 250 mm, 
kročejová izolace tl. 40 mm, separační PE fólie, betonová mazanina tl. 60 mm vyztužená 
karisítí Ø 4 velikost ok je 100 x 100 mm, lepící tmel tl. 2-5 mm, keramická dlažba, nebo 
jsou poslední dvě vrstvy lepidlo na textil a koberec, viz výpis skladeb.
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Ve venkovním závětří bude položena zámková dlažba do štěrkového. Okapový chodník 
bude široký 500 mm, bude vybudován z kačírku frakce 16/32 v tloušťce 100 mm. 
Chodníky a okapový chodník bude lemován betonovými obrubníky tl. 50 mm osazenými 
v betonovém loži z betonu třídy C 12/15.
Přesná barevná specifikace zámkové dlažby, keramické dlažby o ostatních povrchů bude 
upřesněna investorem při realizaci.
6.12 Úpravy povrchů
Vnitřní omítky- na vnitřní zdivo je aplikována jednovrstvá vnitřní hlazená 
vápenocementová omítka.
Vnější omítky – provětrávaný, zavěšený, keramický plášť.
Vnitřní obklad- v místnostech s hygienickým zařízením jsou navrženy keramické 
obklady. Výška obkladu a rozsah obložení je patrný z výkresové dokumentace.
Malby- na vnitřní omítky bude provedena malba (EXTHERM vnitřní barva PROFI), 
v barevném odstínu dle přání investora.
6.13 Klempířské výrobky
Oplechování bude z titanzinku. 
6.14 Rozvody potrubí
Splašková kanalizace bude vedena v instalační šachtě. Vodovod vede v pohledu. 
Příprava teplé vody je zajištěna plynovými kotly umístěným v technické místnosti.
Plynovodní přípojka bude napojena na místní stávající plynovod. Elektropřípojka bude 
provedena podzemním kabelovým vedením NN.
Dešťové vody budou svedeny do sběrné jímky s přepadem do trativodu, která bude 
umístěná na pozemku.
7. Bezpečnost při užívání stavby
Projekt respektuje všechna nařízení ohledně technických požadavků na stavby. 
Například schodiště je opatřeno zábradlím, všechna technická zařízení mají příslušné 
atesty, povrchy podlah jsou vhodně zvoleny.
8. Ochrana zdraví a pracovní prostředí
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Dodržením příslušné legislativy jsou tyto podmínky zajištěny.
9. Stavební fyzika - tepelná technika
Pohoda prostředí a eliminace všech tepelných mostů je zajištěna provětrávaným
pláštěm. Všechny konstrukce splňují normové požadavky na součinitel prostupu tepla U.
10.Osvětlení
Místnosti jsou správně osvětleny denním i umělým světlem.
11.Oslunění
Jsou dodrženy požadavky na oslunění podlahových ploch.
12.Akustika/hluk, vibrace - popis řešení
Objekt vyhovuje akustickým požadavkům. Akustické vibrace, které budou vznikat 
provozem elektrického výtahu, jsou eliminovány konstrukčním řešením výtahové šachty. 
Ta se skládá ze dvou betonových stěn a mezi ně vložené akustické izolace. Vnější stěna je 
nosná, pak následuje akustická izolace, uvnitř je také nosná stěna, která nese samotnou 
klec výtahu.
13.Zásady hospodaření energiemi
Objekt je navržen tak, aby byly náklady na provoz co nejmenší. Dle energetického 
štítku je zatříděna do kategorie B.
14.Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Stavba nebude ohrožována vibracemi a nadměrným hlukem.
15.Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Viz technická zpráva požární ochrany.
16.Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení
Všechny použité materiály musí být certifikovány.
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17.Popis netradičních technologických postupůa zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí
Na netradiční místa jsou v projektové dokumentaci zpracovány detaily. 
18.Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele
Byla vypracována kompletní dokumentace pro provedení stavby na základě vyhlášky 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
19.Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 
nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami
Technické instalace musí před zakrytím absolvovat těsnící a tlakové zkoušky a bude o 
tom zápis ve stavebním deníku.
20.Výpis použitých norem
 ČSN 013495/1997 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb
 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů
 ČSN 73 0810/2009 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
 ČSN 73 0802/2009 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
 ČSN 73 0873/2003 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
 ČSN 73 0818/1997 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami
 ČSN 73 0825/2003 - Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých látek
 ČSN 73 0833/2010 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
 ČSN 73 0540 – 1:2005
 ČSN 73 0540 – 2:2011 + Z1:2012
 ČSN 73 0540 – 3:2005
 ČSN 73 0540 – 4:200
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Legislativa:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
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Závěr
Tato diplomová práce mi pomohla, osvojit si dovednost projektanta, navrhnout a 
dílo a dále zprostředkovat tyto myšlenky pomocí výpočetní techniky k realizaci tohoto 
díla. Věřím, že obsah diplomové práce je v souladu se zadáním diplomové práce a že práce 
splnila svůj účel. Zodpovědně mohu říci, že tato práce v mnohém rozšířila mé obzory a 
znalosti v projektování pozemních staveb. Moje dokumentace skutečného provedení se 
oproti studijním a přípravným dokumentům patrně liší, nikoliv však zásadně. Přemýšlení 
nad samotným technickým provedením stavby a splněním všech požadavků na užívání 
tohoto objektu mě přivedlo k chybným závěrům, které jsem učinil v přípravné fázi
projektu. Bylo nutné tyto chyby napravit, což do jisté míry přispělo ke změně vzhledu 
objektu. Zejména se jedná o instalaci slunolamů, které ovlivní celkový vzhled budovy.
Domnívám se, že vzhledem k rozsahu výkresové dokumentace, ale i dalších textových 
částí, včetně části specializace na vyšetření vnitřních sil a vyztužení části 
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ČSN Česká státní norma
ČSN EN Eurokód
PD projektová dokumentace
1NP první nadzemní podlaží
2NP druhé nadzemní podlaží




BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Ѱ Lineární činitel prostupu tepla
R tepelný odpor konstrukce
Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně
Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně
Rt celkový tepelný odpor konstrukce
d tloušťka posuzované konstrukce
λ součinitel tepelné vodivosti
U součinitel prostupu tepla
Uem průměrný součinitel prostupu tepla
Uem,N požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla
C měrná tepelná kapacita
Te návrhová teplota exteriéru
Ti návrhová teplota interiéru
φ relativní vlhkost vzduchu
θsi, min minimální teplota vnitřního povrchu
θi vnitřní výpočtová teplota v topném období
θe venkovní výpočtová teplota v topném období
FRsi faktor vnitřního povrchu
FRsi,N faktor vnitřního povrchu normový
HT měrná ztráta prostupem tepla
Aj plocha j-té ochlazované konstrukce
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Uj součinitel prostupu tepla j-té konstrukce
Bj činitel teplotní redukce
ΔUtbm průměrný vliv tepelných vazeb mezi ochlazovanými konstrukcemi
Rw vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost
Rw´ vážená stavební vzduchová neprůzvučnost
Rw´N normová hodnota neprůzvučnosti
PBŘ požárně bezpečnostní řešení stavby
Pv požární zatížení
SPB stupeň požární bezpečnosti
PO požární ochrana
χ Bodový činitel prostupu tepla
ETICS označení zateplovacího systému s armovací vrstvou
h požární výška
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